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Nachführung Werk:

Format
Auftrags Nr.

Gez.:
Vis.:

60 / 105
9932

18.09.2007 MDB

108.4.3 108.4.4

108.4.2 109.3.1

128.2.1 128.2.2 129.1.1

109.3.3

108.4.1108.4.4

19.01.2012 MDB

Leitungsinhalt / Betrieb / Genauigkeit

Wasser  (Reiat Wasserversorgung)

Leitung tot oder ausser Betrieb

genaue Lage

Materialwechsel / Reduktion / Baujahrwechsel

Schacht / Gefällsbruch / Hahnenschacht

Verschlusskappe / Wasserzähler / Verschlusszapfen

Klappe / Entleerung / Entlüftung / Rückschlagventil

Hauptltg.- / Hausanschlussltg.-Schieber / Standrohr

Brunnenstube / Brunnen / Wasserhahn

Überflur- / Unterflur- / Garten-Hydrant

Symbole Bemassung / Beschriftung / Strichdefinition
25.00

25.00

PEH 125/102 1994
(-1.05)

gemäss Einmasse von georteten
Leitungen oder ab CAD abgegriffen

gemäss Einmassskizzen, Feldaufnahmen

Material, Durchmesser, Baujahr
Leitungstiefe

Steuerkabel

ungenaue Lage

unbekannte Lage

Wasser 1:500

Haftung / Einmass / Datenherkunft / Nutzungsrecht

Dieser Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Seit Erstellung des Werkleitungsplanes können sich lokale Gegebenheiten verändert
haben. Vor Baubeginn sind die Leitungspläne sämtlicher Werke zu konsultieren. Die Grabarbeiten sind sorgfältig auszuführen.
Für Beschädigungen und Folgeschäden wird der Verursacher voll haftbar gemacht !

Ersterfassung ab gescanntem Leitungskataster von Ingenieurbüro Ehrensperger + Kradolfer, Schaffhausen, datiert 1993.
Übernahme diverser Ausführungspläne.

24h vor der Hinterfüllung sind die Leitungen dem Ingenieurbüro WSP AG zum Einmass zu melden.

Polyvinylchlorid hart

Polyaethylen MDPE

Polyaethylen HDPE

Faserzement

Guss Unbekannt

Guss duktil

Grauguss

Material

PVCH

PEV

PEH

FZ

GU

GD

GG StahlST

UnbekanntU

Wasser

Brunnenwasser
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